
Broj: JN-OP-07- 27 trc
Datum: t( .04.20I6.godine

PREDMET: Poja5njenja tenderske dokumentacije prema upitu JN-OP-07-21/16, JN-OP-07-
22116 i JN-OP-07-25116 Rekonstrukcija TS ll0l35ll0 kV Bijeljina 1.

PoStovani,
U skladu sa dlanom 56. stav l. i 2. Zakona o javnim nabavkama BiH (SluZbeni glasnik BiH broj
39 I 14) dajemo sljede6a poj a5njenja:.

Pitanje 1:
Da li se rasujeta planira realizovati pomotu centralnog stuba sa reflektorima (koliko stubova i
koliko refleUora po stubu, i koja snaga reflektora )?
Da li je planirana rasujeta i duZ ograde?

Odgovor na Pitanje 1:
Kao Sto je navedeno u tadki D.2.Il. Obaveza izabranog dobavljada je reparacija postoje6ih
rasvjetnih stubova, isporuka imontala novog stuba sa svjetiljkama, te njihovo dovodenje u punu
funkciju, a sve prema projektu rasvjete koji je takode obaveza Dobavljada.

Pitanje 2:
Tenderskom dokumentacijom traZeno je vizualna indikacija prorade osiguraia u mjernim telijama.
Molimo vas da odobrite rjeJenje vizualne indikacije prorade osiguraia preko releja za monitoring
napona.

Odgovor na Pitanje 2:
Prihvatljivo je i rje5enje indikacije prorade osigurada preko releja zamonitoring napona.

Pitanje 3:
Tenderskom dokumentacijom su za 24 kV mjerne telije traZeni naponski mjerni transformatori
s lj e d e t ih kar akt e r i s t i ka s e kundar nih nam o t ai a :

- I namotaj: k1.0,2; 101/A

- II namotaj: k1.0,5; 25 VA

- ru namotaj: kl.3P; 25 VA.

s obzirom na izuzetno malu potroinju mjernih i zaititno-upravljaikih uredaja (max 0,23 VA po
zaititnom uredaju za napon I00-f/), te da te se zaititni uredaji napajati sa druge i trete jezgre
naponskih transformatora, a kako je na strani 305 u dijelu "Mjerni transformatori"
navedeno:"Nazivna snaga SMT i NMT treba biti prikladna ulaznoj snazi mjernih i zaititnih
instrumenata". Molimo vas da odobrite rjeienje sa snagom mjernih jezgri od:
Transformation-Ratio Vf;10-20/"'13 / 0,1/43 / 0,1/11 / 0,1/13 kV
VT-Winding l: Accuracy Class 0,2 / 7,5[/A(at 10/"l3,kV) - 15't/A(20/!3,kV)(Cont.)
VT-Winding 2: Accuracy Class 0,5 / 12,5[/A(at 10/.,l3kv) - 25'f/Ae0/l3kV)(Cont.)
VT-Winding 1: Accuracy Class 3P / lSVA(open delta)
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Odgovor na Pitanje 3:
Prvi sekundarni namotaj klase 0.2 napajanajmanje dvije mjerne garniture obradunskog mjerenja.
Pri ovome treba kao mjerodavnauzetiu obzir mikroprocesorska brojila kao Sto su brojila
Landis+Gyr Z}lQ sa dodatnim signalnim i komunikacionim modulima, zaslutaj kada nisu
napojeni pomodnim naponom. Obzirom na navedeno ne prihvatamo da snaga prvog sekundarnog
namotajabude manja od 10 YAza oba prenosna odnosa.

Sa drugog sekundamog namotaja je planirano napajanje:

o svih za5titno-upravljadkih uredaja (obe sekcije sa jedne mjerne 6elije)
o uredaja za automatsku regulaciju napona (po jedan za svaki TR)
o analoeni voltmetar
o analizator kvalitete mreLe (predvidjeti mogu6nost prikljudenja najmanje jednog po sekciji)
. brojila elektridne energije zasve odvode (obe sekcije sa jedne mjerne 6elije)

tako da ne prihvatamo da snaga drugog sekundarnog namotaja bude manja od 20 YA za oba
prenosna odnosa.

Prihvatljivo je da snaga tre6eg namotaja bude 15 VA.

Pitanje 4:
Tenderskom dokumentacijom je na strani 305, dio "(Jzemljivai - NoZevi za uzemljenje", traieno:
"Uzemliivai sabirnica te biti smjeiten u mjernu 6eliju, u skladu sa Tabelarnim tehniikim
detaljima."
Za transformatorske stanice gdje je specificirana kombinirana telija za prihvat i podizanje
sabirnica i mjerna telija u jednom, zbog same konstrukcije telije za prihvat i podizanje sabirnica,
ta dva elementa nismo u mogutnosti da stavimo u istu teliju. Molimo vas da nam odobrite rjeflenje
da tropolni noZ za uzemljenje sabirnica ugradimo u spojnu teliju (teliju za poduino rastavljanje),
tako da obie sabirnice imaju mogutnost uzemljenja uz zadovoljavanje svih ostalih tenderskih
zahtjeva.

Odgovor na Pitanje 4:
Prihvatljivo je i rje5enje gdje je tropolni noy', zauzemljenje sabirnica ugraden u spojnu 6eliju (6eliju
zapoduLno rastavljanje), tako da obje sekcije sabimica imaju mogudnost uzemljenjatz
zadov olj avanj e svih o stalih tenderskih zahtj ev a.

Pitanje 5:
Tenderskom dokumentacijom za 24 kV postrojenje je traZeno da se ponudi postrojenje nazivne
struje 20004 pri 400C i stepenu zaitite IP4X.
S obzirom na prenosni odnos strujnih transformatora 750-1500/5/5 A, molimo vas da odobrite
"derating" postrojenja na I9204.

Odgovor na Pitanje 5:
Potvrdujemo da je mogu6e nuditi postrojenje nazivne struje 1920 Auz striktno pridrlavanje
svih ostalih tehnidkih specifikacija iz tenderske dokumentacije.
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Pitanje 6:
Tenderskom dokumentacijom za 24 kV postrojenje je traieno da postrojenje bude opremljeno
ant iko nde nz a c ij s kim gr ij aiima.
Molimo pojafnjenje, da li se traZi da antikondenzacijslci grijaii budu instalisani u NN ormarit,
kablovsko pof e ili na oba mjesta.

Odgovor na Pitanje 6:
Potrebno je ponuditi ielije koje imaju antikondenzacijski grijad u NN ormari6u i u kablovskom
odjeljku..

Pitanje 7:
Tenderskom dokumentacijom u specifikaciji strujnog mjernog transformatora za teliju za
prikljuiak kutnog transformatora na strani 290 traien je SMT sljedetih karakteristika:

- I jezgro: k1.0,5; 10 VA; Fs:10
- II jezgro: k|.10P20; l5 [/A.

S obzirom na izuzetno malu potroinju mjernih i zaititno-upravljaikih uredaja da ti je prihvatljiv
s truj ni tr ansfo rmator kar akt eri s tika :

- I jezgro: k1.0,5; I0 VA; Fs:10
- II jezgro: kL.10P20; 10-t/A

uz zadrZavanje svih ostalih karakteristika.

Odgovor na Pitanje 7:
Prihvatljivi su strujni mjemi transformatori sa karakteristikama:
I jezgro: kl. 0,5; 10 VA; Fs:10
Il jezgro: kl. 10P20; 10 VA
Uz zadrlavanje svih ostalih karakteristika

Pitanje 8:
Tenderomie zahtijevano da se za 24 kV postrojenje ponudi spojni most duZine 4m, da li je ovaj
spoini most neophodan ili moZe i bez njega u odnosu na projektantsko rjeienje, jer predmet ovoga
tendera je i samo projektovanje.

Odgovor na Pitanje 8:
Prihvatljivo je da se nudi postrojenje 24 kY bez spojnog mosta. U tom sludaju se podrazumijeva da
su delije 24kY postrojenja rasporedene u jednom nizu. Predmet nabavke je i izradaprojekta u kome
6e dobavljad definisati raspored ielija 24 i36 kV postrojenja, kao i dimenzije objekta u koje 6e
navedene ielije biti smjeStene, vode6i pri tome raduna da je projektovani objekat mogude postaviti
na raspoloZivoj lokaciji. Ukoliko se nudi postrojenje 24kV bez spojnog mosta, tada se u obrascu za
cijenu ponude na strani 46144I treba precrtati red 4.11.I3, a uz ponudu se treba dostaviti potpisana i
pedatom ovjerena rzjava da se nudi 24kV postrojenje bez spojnog mosta sa rasporedom 6elija u
jednom nizu.

Pitanje 9:
Tenderom je zahtijevano da dubina postrojenja 36 kV bude mal<simalno 2700 mm, da Ii ova dubina
postrojenia moZe da se mijenja u odnosu na projektantsko rjeYenje, jer predmet ovoga tendera je i
samo proiektovanie, uz obavezu projektanta/ponudaia da prilagodi dimenzije nove zgrade
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ponudenom postrojenju, a da ne izlazi izvan preporuienih dimenzija zgrade. Ovako traZene
dimenziie dovodi do automatske eliminacije vetine proizvodaia nq triiitu, pa ispada da je ovaj
zahtiev preferencijalnog tipa i smanjuje se konkurentnost ostalih proimodaia.
Odgovor na Pitanje 9:
Obzirom da je predmet nabavke i izrada projekta, prihvatljivo je nudenje postrojenja 36 kV ve6e
dubine od2100 mm pri demu 6e dobavljad definisati dimenzije objekta u koje 6e navedene 6elije biti
smje5tene, vode6i pri tome raduna da je projektovani objekat mogu6e postaviti na raspoloZivoj
lokaciji.

Pitanje 10:
Tenderom je zahtijevano da pristup kablovskom odjeljku za 36 kV postrojenje bude sa prednje
strane, s obzirom je na{e postrojenje tipa metal clad LSC2B, PM u skladu sa vaZetim standardom
IEC 62271-200, te daie traZeno postrojenje tipa AFLR sa pristupom sa zadnje strane, molimo da se
odobri projektantsko rjeienje sa pristupom kablovskom odjeljku sa zadnje strane uz zadovoljavanje
o s t al ih tehni ikih kar akt e r i s tika tr aZ e nih t e nder om.

Odgovor na Pitanje 10:
Obzirom da je zahtljevano postrojenje 36 kV tipa AFLR prihvatljivo je da pristup kablovskom
odjeljku bude sa zadnje strane.

Pitanje 11:
Tenderskom dokumentacijom za 36 kV postrojenja je traieno da isto bude opremljeno sa dvoje
servisnih kolica za izvlaienje prekidaia i naponskih mjernih transformatora. Molimo odobrenje za
izvedbu postrojenja gdjeje svaki prekidai / naponski transformatori unutar postrojenja dolaze na
ugrailenim kolicima.

Odgovor na Pitanje 11:
Prihvatljiva je izvedba postrojenja gdje svaki prekidad / naponski transformatori unutar
postrojenja dolaze na ugradenim kolicima.

Pitanje 12:
Tenderskom dokumentacijom je na strani 257-259, za stavku 1.1.4 "Bus riser telija", traZeno da;
"naponske mjerne transformatore i uzemljivai sabirnica te biti smjefiteni u bus riser teliju, u
skladu sa Tabelarnim tehniikim detaljima."
Za transformatorske stanice gdje je specfficirana kombinirana telija za prihvat i podizanje
sabirnica i mierna teliia u jednom, zbog same konstrukcije telije za prihvat i podizanje sabirnica,
ta dva elementa nismo u mogutnosti da stavimo u istu teliju. Molimo vas da nam odobrite rjeienje
da ponudimo dodatnu mjernu 1eliju sa mjernim transformatorima i uzemljivaiem sabirnica.

Odgovor na Pitanje 12:
Prihvatljivo je da se uzemljivad sabirnica umjesto u 6eliju zapihvat i podizanje sabirnica sa
mjernom 6elijom ("Bus riser" lelija sa mjernom 6elijom) ugradi u deliju zapoduhno rastavljanje
(spojna 6elija) pri demu taj uzemljivad mora uzemljavati odgovaraju6u sekciju sabirnica kao i da je
ugraden u Bus riser 6eliju. Ukoliko ni ovakvo rjesenje nije mogu6e, prihvatljivo je da se umjesto
lelije za prihvat i podizanle sabimica sa mjerenjem ("Bus riser" 6elija sa mjerenjem) ponude dvije
6elije i to 6elija zaprihvat i podizanje sabirnica ("Bus riser" 6elija) i mjerna telija,pri demu se
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obrazac za cijenu ponude (prilog 3) nede mijenjati, a ponudad je obavezan da uz ponudu dostavi
izjatu da umjesto delije "Bus-riser lelija sa mjernom 6elijom 36 kV sa za5titno-upravljadkim
uredajem za unutra5nju montaZu D1.3. tadka 1 (1.1.4)", koja je u obrascu zacijenuponude na
poziclji 4.I1.4 nudi dvije 6elije i to: "Bus riser 6elija 36 kV" i "Mjerna 6elija36 kV" pri demu treba
predvidjeti da mjerna 6elija bude opremljena zastitno-upravljadkim uredajem.
Obzirom da je predmet nabavke i izradaprojekta dobavljad 6e definisati dimenzije objekta u koje ie
navedene delije biti smje5tene, vodeii pri tome raduna da je projektovani objekat mogude postaviti
na raspoloZivoj lokaciji.

Pitanje 13:
Koje su dimenzije komandno-pogonske zgrade (m2)?

Odgovor na pitanje 13:
Obzirom da je predmet nabavke iizradaprojekta dobavljad 6e definisati dimenzije objekta kao i broj
prostorija, vodedi pri tome raduna da je projektovani objekat mogu6e postaviti na raspoloZivoj
lokaciji.

Pitanje 14:
U koliko se etaia oiekuie ititenje odpoiara, da li te se i u kablovskom prostoru postavljatijavljaii
poZara?

Odgovor na pitanje 14:
U kablovskom prostoru ne treba planirati postavljanje javljada poLara.

Pitanje 15:
Koji je broj prostorija komandno-pogonske zgrade?

Odgovor na pitanje 15:
Na ovo pitanje je odgovoreno u Odgovoru 13.

Izmjena TD:
u tadki 3.I2. na strani 273144I i u tadki 3.12. na strani 3051441umjesto redenica:
" SamopodeSavajudi primarni kontakti i sekundarni kontakti koji se rudno spajaju trebaju biti
kori5teni. Zatvaradi i kontakti za automatsko uzemljivanje primara NMT u rastavljenom poloZaju
trebaju biti predvideni. "

treba da stoji:
" Primami kontakti trebaju biti samopode5avajudi. Zatvarudiprimara NMT u rastavljenom poloZaju
trebaju biti predvideni. "

Slaven Male5evi6, dipl.inZ.el.
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